m u. GOK (0,00 m DHHN)

Brunnen

0.0 Moy ; 0,00 / / Brunnenschacht
H 0,80 PVC, 680 mm
1,008 1,00 Mu 1,00 ———— "\ Brunnenkopf PVC 125
A A - = mm
2,00 | 2,00 A = =
5,0 5,007 7y75,00 L+S ——
) . ) —
K _... — =
.. '_ .  —  —
5. o = == Ton
Y '. Y ] E—
.‘ Y = == Vollrohr PVC 80 mm
.‘ -.'. —  —
o. ._ - — —
° e — = Bohrlochdurchmesser
| 10,0 o c — — 324mm
.. _...  — —
o. ._ - —  —
.‘ ..'.  —  —
o e 12,50 .
. . ’ - o o fI
R 13.00 S S Sandgegenfilter
.. ._ [ ) o :: o
o . 14,00 DA I
P o Sl %
150 VW 1500 . s Il
° . N AT Filterrohr PVC 80 mm,
o 0 o ol il o o Schlitzweite 0,50 mm
. . ° il ° Filterkies
Lol o S|l
L[] ._ [ ) o 4 o
_ IS
0 0F 18,00 o Tlle
° ._ ° o o
5 °.c °, ° Vollrohr PVC 80 mm
.« . ool oo Bodenkappe PVC 80
1l 20,0 20,00 |- . - 20,00 S 19,95 ° 4 mm
20,00 /
HéhenmalBstab: 1:120 Horizontalmal3stab: 1:20 Blatt 1 von 1
Projekt: Brunnen Am Pool 12
Bohrung: Brunnen
Auftraggeber: Max Wasserhahn Rechtswert: 0 SFB
Bohrfirma: Sven Fischer Bohrtechnik Hochwert: 0
Bearbeiter: Herr Fischer Ansatzhdhe: 0,00m Sven Fischer Bohrtechnik
Datum: 27.08.2015 Anlage 1 Endtiefe: 20,00m




